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CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

osmas ILHA SOLTEIRA - CTC IT

w0 RELATORIO DE MONTAGEM - MOL

CHUMBADORES DAS COMPORTAS DE EMERGENCIA
LOCALIZAGAO - TOMADA D'AGUA

1 - MONTAGEM DOS CHUMBADORES
1.1 - Transporte de materiais-até o local da montagem.

1.2 - Determinagdo pela Topografia da cota e eixo e marca-
g0 na forma do concreto.

Posicionamento dos chumbadores na cota e eixo dados.
Liberagdo da forma pela Fiscalizagdo do Concreto.

Amarragdo dos chumbadores 3 ferragem do concreto por

meio de 2 ou mais vergalhdes.

Verificagdo de cota e eixo pela Topografia.

Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo de Montagem.

Liberagdo pela Fiscalizagdo de concreto.

A : - Os vergalhdes sdo soldados nas extremidades dos
chumbadores para evitar o deslocamento entre -
centros dos chumbadores.
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CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

C—
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Assamor  RELATORIO DE MONTAGEM - MOl [oene ]

EXEMPLOS DE SEQUENCIAS DE MONTAGEM
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RELATORIOS DE _MONT

MO1 Embutidos
M02 Stop-Logs de Montante e Juzante - Pegas.Fixas
MO3 Grades - Pegas Fixas

M04 Pegas Fixas das Comportas de Emergéncia
MOS Comportas de Emergéncia e Servomotor
MO6 Blindagens Planas

MO7 Blindagens de Transigio

MO8 Tubo de Sucgdo Hitachi e Coemsa

M09/1 5¢ Anel, Pré-distribuidor e Caracol Hitachi
409/2 59 e 69 Aneis, Pré-distribuidor e Caracol Voith
%10/1 Turbina Hitachi B

M10/2 Turbina Voith

H11/1 Rotor Mitsubishi

u11/2 Rotor Toshiba

[SAVE) Rotor COEMSA

M11/4 Rotor I.E. Brown Boveri

ML2/) Estator Mitsubishi

"12/2 Estator Toshiba

u12/3 Estator Siemens -

11274 Estator I.E. Brown Boveri

M13 Barramento Blindado

M14/1 Transformador 170 MVA ASEA

M14/2 Transformador 170 MVA Marelli

M15 Cablagem

Ml6 Subestagdo 460 kv

M17 Portico 45 t

M18 Miquina Limpa-Grades

M19 Porticos 160 t

M20 Portico 280 t

M21 Ponte 40t

M22 Pontes 280 t

M23 Comportas Setor/Vertedouro

TowATs A 4
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CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

omma; ILHA SOLTEIRA - CTC II

assovro:  RELATORIO DE MONTAGEM

TUBULAGEO DE # 12" de DRENAGEM DO TUBO DE SUCGAO

LOCALIZAGAO:~ CASA DE FORGA, COTA 255,00

DESENHO:- D-11573

1 - Montagem dos cavaletes (5 unidades)

1.1
1.2

- Transporte de materiais até o local de montagem.

Marcag3o e perfuragdo do concreto para fixagdo dos
cavaletes.

Colocagdo dos vergalhdes nos furos e fixagdo por -

meio de cunhas.

Determinagdo pela Topografia da cota nos vergalhdes
fixados.

Soldagem de cantoneira horizontal obedecendo a cota
dada.

Determinagado ‘do eixo na cantoneira horizontal pela
Topografia.

2 - MONTAGEM DO_TUBO

2.1

- Igamento e colocagdo do tubo, em 3 partes, no local
da montagem com o guindaste Stothert & Pitt.

Posicionamento do tubo de f12" no eixo dado pela To
pografia.

Soldagem das 3 segdes do tubo entre si.
Amarragdo do tubo por meio de vergalhdes.
Verificagdo da cota e do eixo pela Topografia.

Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo de Montagem.
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CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

oma  ILHA SOLTEIRA - CIC II
‘sesaaor  RELATORIO DE MONTAGEM - MOL

Tubo de ventilagdo de § 500 mm

Localizagdo: TOMADA D'AGUA

Transporte dos materiais até o local da montagem .

Igamento do tubo com auxilio do guindaste Stothert &
Pitt para o local da montagem.

Soldagem de dois vergalhdes na parte exposta do seg-
mento montado na camada anterior.

Execugdo de chanfro nas bordas do tubo com magarico.

Colocagdo do trecho do tubo sobre o anteriormente -
montado.

Confecgdo de um cavalete simples com vergalhdes para
sustentagdo da extremidade superior do tubo.

Ajuste da inclinag@a de projeto por meio de cunhas -

sob o cavalete.

Centralizagdo do tubo por meio de "cachorros".
Soldagenm do tubo

Soldagem das garras

Colocagdo da tampa de protegdo na boca do tubo.

Verificagdo é liberagdo para concretagem.
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CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

O8RA: ILHA SOLTEIRA - CTC II
AssunTo: RELATORIO DE HOHTAGEM - 01

TNDICE

GENERALIDADES .......

PRECAUCOES ESPECIAIS

EXENPLOS DE SEQUENCIAS DE MONTAGEM ...
FOTOS DE EMBUTIDOS DIVERSOS ...

LISTAGEN GERAL DOS EMBUTIDOS DE ILHA SOLTEIRA ...
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ILHA SOLTEIRA - CTC IT

RELATORIO DE MONTAGEM - MOl-

TUBO DE COBRE DE § 1/2" PARA MEDIDA DE PRESSAO
LOCALIZACRO: - SOLEIRA DA CASA DE FORGA, TUBO DE SUCGEO

DESENHO:~ Al-11715

MONTAGEM DO TUBO DE COBRE
1.1 - Transporte dos materiais até o local da montagem.

1.2 - Determinagdo pela Topografia de eixo e cota nas guias
de r&gua metdlica de acabamento do concreto da soleira.

Transporte de eixo e cota com fio de nylon.

Posicionamento da chapa de cobre, medindo 4" x 1/2" x
200 , 3 mm abaixo da cota do concreto e no eixo dado.
Vide nota.

Fixag@o da chapa por meio de amarragdo com vergalhdes
na parte inferior.

Verificagdo de cota e eixo pela Topografia.

Colocagdo de uma chapa de ago para protegdo da chapa

de cobre durante a concretagem.

NOTA:- Esta chapa deve ser removida quando o concre-
to jd estiver na altura correta e a régua bem
proxima da chapa de cobre.

1.8 - Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo de Montagem.

NOTA:- Item 1.4

0 orificio da chapa de cobre foi protegido com um tam

pdo de borracha. A chapa de cobre foi montada devidamen
te protegida por uma fina chapa de ago aparafusada que

s5 foi removida antes do desvio.
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CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

ILHA SOLTEIRA - CTC II

RELATORIO DE MONTAGEM - MOl

TUBO DE REFRIGERAGAO # 16" - MONTAGEM INICIAL

LOCALIZAGRO:~ ENTRE AS COTAS 276,25 E 278,50, CAMADA 9
DA TOMADA D'AGUA

MONTAGEM DO CAVALETE SUPORTE

1.1 - Transporte dos materiais até o local da montagem.

Perfuragdo do concreto para colocagdo de vergalhdes

aos quais serdo soldadas vigas I de sustentagao.

Colocagdo de vergalhdes nos furos e fixagdo por meio
de cunhas.

Colocagdo de vigas I verticais e soldagem aos verga-
1nGes.

Harcagdo de cota na viga I pela Topografia.

Posicionamento das vigas transversais para apoio do
tubo.

Nivelamento das vigas transversais.
Soldagem das vigas transversais.

Colocagdo da cantoneira de alinhamento do tubo, tendo
como referéncia o eixo dado na viga transversal.

1.10- Soldagem da cantoneira na viga transversal.

2 - MONTAGEM DO TUBO (VARIOS SEGMENTOS)
2.1 - Transporte dos tubos até o local de montagem com auxi
lio do guindaste Stothert & Pitt.
2.2 - Posicionamento dos tubos sobre as vigas transversais

do cavalete.

Colocagdo dos tubos no eixo, com a ajuda da cantoneira
de encosto.

Soldagem entre os segmentos do tubo.

Amarragdo (soldagem) do tubo ao cavalete.

Verificagdo da cota e eixo pela Topografia.
Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo de Montagem.
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CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

ommar ILHA SOLTEIRA - CTC II

Aswwto:  RELATORIO DE MONTAGEM - MOL

CHUMBADORES DA SOLEIRA DOS STOP LOGS DA TOMADA D'AGUA

LOCALIZAGRO:~ TOMADA D'AGUA, COTA 275,920

DESENHO:- BVS - 69016 - Al-018

1 - MONTAGEM DOS_CHUMBADORES
1.1 - Transporte de materiais até o local da montagem.
1.2 - Montagem de cavalete para receber a cota.
1.3 - Marcagdo da cota no cavalete pela Topografia.
1.4 - Determinagdo do eixo pela Topografia.

1.5 - Transporte das medidas entre os chumbadores partin-
do-se do eixo dado para ambos os lados.

1.6 - Posicionamento de cantoneiras de encosto (guia dos
chumbadores) .

1.7 - Fixagdo das cantoneiras de apoio.

1.8 - Marcagdo do eixo (linha de centro).

1.9 - Posicionamento do chumbador com relagdo a cantoneira
ja fixada.
Nivelamento dos chumbadores com relagio a cantoneira
& fixada.

Amarragdo dos chumbadores por meio de vergalhdes sol
dados sob os chumbadores.

1.12 - Corte a magarico e remogdo das cantoneiras de encos-
to.

1.13 - Colocagdo das caixas (formas)spela firma construtora,
sobre os chumbadores.

1.14 - Posicionamento dos chumbadores laterais.

1.15 - Fixagdo dos chumbadores nas ferragens por meio de
vergalhdes.

1.16 - Verificagdo da cota e eixo pela Topografia.

1.17 - Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo de Montagem.
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CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

osar  TLHA SOLTEIRA - CTC II
sro; RELATORIO DE MONTAGEM - MOL

2.9 - Amarragdo interna e externa da parte inferior

por meio de vergalhdes
2.10~ Verificagdo pela Topografia

2.11- Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo de
Montagem
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Blindagem do pilar
divisor durante a
fabricagio

Blindagem do pilar divisor durante a montagem na Obra
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ILHA SOLTEIRA - CTC II

RELATORIO DE MONTAGEM - MOL

TUBULAGAO DE ESCAPAMENTO DO GRUPO GERADOR DIESEL
LOCALIZAGEO:- TOMADA D'AGUA, BLOCOS TA-2, TA-12 E TA-20
DESENHO: - Al-11718 E A1l-079

MONTAGEM DO_CAVALETE INFERIOR

1.1 - Colocagdo de 2 vergalhdes (pernas) soldados & ferra-
gen do concreto.

1.2 - Determinagdo de cota pela Topografia.

1.3 - Soldagem de um vergalhdo na horizontal, na cota dada
pela Topografia.

1.4 - Determinagdo do eixo pela Topografia.

MONTAGEM DO _TUBO

NOTA:- A isolggdo térmica do tubo ndo deve ficar em contato

com a ferragem.

2.1 - Posicionamento do tubo de acordo com o eixo marcado
no vergalhdo horizontal do cavalete inferior.

2.2 - Amarragdo do tubo ao cavalete.

2.3 - Verificag@o pela Fiscalizagdo de Montagem.

MONTAGEM DO_CAVALETE SUPERIOR

3.1 - Soldagem de dois vergalhdes na extremidade superior
do tubo.

3.2 - Soldagem de 2 vergalhdes de sustentacdo (pernas).

3.3 - soldagem de um vergalhdo de reforgo.

DESMONTAGEM DO_CAVALETE INEFRIOR

4.1 - Corte a macarico do vergalhdo horizontal e das pernas.

- segue -
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gBes de soldagem de fixagdo dos embutidos e langamento de
agua de cura no concreto.

A qualidade de execugdo pressupde, ainda, a adogdo de cui
dados especiais afim de que, duranfe a concretagem, ndo -
se perca o trabalho executado. As tubulagdes, por exemplo
devem ter suas extremidades tapadas afim de se evitar en-
tupimentos. Especialmente as tubulagdes de cobre devem -
ser tem protegidas contra choques para evitar amassamentos.,
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5 - ISOLAGAO DO _TUBO

5.1 - Envolvimento total do tubo por quatro pegas de 13-
de-vidro de 90° cada.

Fixagdo das segdes de li-de-vidro por meio de fitas
eldsticas (borracha).

Abertura total da isolagio térmica com uma camada de
isolante asfaltico.

Montagem de envoltdrio de chapa de 1/16" para prote-
¢3o durante a concretagem.

Verificagdo de cota e eixo pela Topografia.

Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo de Montagem.

Tubulagdo de escapamento do Grupo Gerador Diesel
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ILHA SOLTEIRA = CTC IT

Aswwto: RELATORIO DE MONTAGEM

Tubo de aeragdo de # 1.170 mm - prolongamento
Localizagdo: TOMADA D'AGUA

Désenho Al-11485 - R4

Transporte dos materiais até o local de trabalho

Soldagem de dois vergalhdes na extremidade nao embutida
do trecho de tubo montado na camada anterior

Montagem de um cavalete simples para sustentar a extre-
midade superior do tubo

Colocagdo do tubo sobre a extremidade do trecho anterior
com o auxilio de guindaste

Execugdo de chanfro para soldagem

Posicionamento do tubo na inclinagdo exigida pelo proje
to com o auxilio de cunhas

Centralizagio do tubo por meio de "cachorros"
Soldagem do tubo

Marcagdo dos pontos de fixagd3o das garras de acordo com
o projeto

Soldagem das garras

Colocagdo da tampa de protegao na extremidade superior

para a concretagem

Verificagdo e liberagdo
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Blindagem do Pilar Divisor, Casa de Forga
Localizagdo: Safda do Tubo de Sucgdo, Casa de Forga

Desenho: Al-11755

1 - Hontagem das chapas de apoio
1.1 - Transporte dos materiais até o local da montagem

1.2 - Fixagdo de 4 cantoneiras na ferragem do concreto
da soleira para sustentagdo da chapa de apoio da

blindagem.

1.3 - Montagem de cavalete retangular simples para a -
cota e eixo dado pela Topografia

1.4 - Determinacdo de cota e eixo pela Topografia

2 - Montagem da blindagem (Septo)
2.1 - Transporte em carreta da blindagem até a laje de
jusante da Casa de Forga
Igamento e colocagdo da blindagem sobre as chapas

de apoio

Soldagem de tensores para posicionamento da blin-

dagem

Colocagdo na cota de projeto por meio de macacos
de regulagem

Posicionamento da blindagem com relagdo ao eixo -
dado pela Topografia

Nivelamento da blindagem por meio de fio-de-prumo

Verificagdo pela Topografia

Amarragdo da parte inferior ("saia") & ferragem -

do concreto por meio de cantoneiras
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Tubo de aeragdo da comporta vagdo, parte inicial
da montegen

aeragdo da comporta vagdo, prolongamento
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Ancoragem vertical da tampa estanque da Comporta
de emergéncia.
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- Duto de exaustdo da galeria 260,50 - 258,25 da
Casa de Forga.

= Tubulag8o de ¢ 8" de drenagem do pogo da turbina.

23.344

Tubulagdo de § 8" de drenagem da Blindagem
adugdo.
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Trilhamento do pdrtico de 160 t, antes do concre-
to secundério.

Tubulagdo do by-pass.
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Porta de inspegdo do
BY PASS, antes  da
concretagem.

3

-

Porta de inspegdo durante a concretagem.
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RELATORIO DE MONTAGEM - MOl

Tubo de aeragdo de # 1.170 mm - Montagem inicial
Localizagdo: Entre camadas 9 e 10,cotas 276,25 a 280,75

Desenho: AI-11485 - R4

1 - Montagem do cavalete
1.1 - Transporte do material para o local de montagem

1.2 - Perfuragdo do concreto para fixagdo ‘das pernas
do cavalete (vigas I)

1.3 - Colocagdo de vergalhdes nos furos e fixagdo com
cunhas

1.4 - Posicionamento vertical das vigas suportes (per
nas)

1.5 - Amarracdo das vigas suportes nos vergalhdes 3ja
fixados

Colocagdo e posicionamento das vigas transvers-

sais do cavalete ‘

Nivelamento das vigas transversais
Amarragao das vigas transversais

Colocagdo da cantoneira de alinhamento do tubo,
tendo-se como referéncia o eixo dado pela Topo-
grafia

1.10- Soldagem da cantoneira na viga transversal

2 - Montagem do tubo

2.1 - Descida do tubo sobre os cavaletes com auxilio
do guindaste Stothert & Pitt

2.2 - Posicionamento do tubo sobre as vigas transver
sais

2.3 - Colocagdo do tubo no eixo, com relagdo a canto

neira de encosto.
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PRECAUGOES ESPECIAIS

Embora os Embutidos se constituam de mate-
riais grosseiros como tubos, chumbadores, chapas, cantonei
ras e outros, sua montagem exige cuidados especiais e uma
participagdo intensa da Topografia, pois as falhas sdo ge-
ralmente de diffcil corregdo apds a concretagem.

As principais precaugdes tomadas pela Equi
pe de Fiscalizagdo dos Embutidos sdo:

1 - LOCAGEO CORRETA

Um. chumbador mal colocado, por exemplo, perde obviamen
te sua finalidade, pois ndo coincidird com a pega a cu
ja fixagdo estaria destinado.

EVITAR OMISSGES

Dada a grande diversificagdo de pegas a serem montadas
em cada camada de concreto, sua variagdo de uma para -
outra camada e o regime de urgéncia em que sdo monta--
das afim de ndo atrasar a concretagem, faz-se necessd-
ria uma cuidadosa verificagdo a respeito de eventuais
omissdes sempre de diffcil corregdo apds a concretagem.
Note-se ainda que para a Fiscalizagdo desse trabalho -
exige-se um completo conhecimento dos desenhos mecani-
cos, eldtricos e civis pois, geralmente os embutidos -
estd3o distribuidos nesses desenhos os quais se comple-
tam.

FISCALIZAR A QUALIDADE DE EXECUGEO

A grande interferéncia com as obras civis em andamento

exige cuidados especiais quanto & qualidade de execu--
g8o. Citamos como exemplo, a interferéncia das opera--
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Fixagdo do tubo (soldagem)

Marcagdo dos pontos de fixagdo das garras, de
acordo com o projeto

Soldagem final das garras

Colocagdo de tampa provisdria para protegdo du-

rante a concretagem
Verificagdo de cota e eixo pela Topografia

Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo de -
Montagem
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= Tubo de aeragdo da comporta-vagao (emergéncia)

- Ancoragem vertical da Blindagem Plana
- Tubo de # 16" de admissdo de &gua para refrigeragdo
do Grupo Gerador..
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ILHA SOLTEIRA - CTC IT

RELATORIO DE MONTAGEM - MOL

TUBO DE COBRE DE § 1" - DETETOR DE PERDA DE CARGA E
SOBREVELOCIDADE

LOCALIZAGEO - TOMADA D'AGUA

DESENHO - Al-11716

MONTAGEM DOS CAVALETES (3 unidades)

Transporte dos materiais até o local de montagem

Posiciénamento de 4 vergalhdes verticais nos pontos
marcados pela Topografia.

Amarragdo dos 4 vergalhdes verticais por meio de ou-
tros transversais.

Fixag@o dos vergalhdes verticais i ferragem da fixa-
¢do das formas.

Marcagdo pela Topografia da cota nas pernas do cava-
lete.

Posicionamento de um vergalhdo transversal para apoio
do tubo.

Soldagem do vergalhdo ao cavalete.

Soldagen de reforgos ao cavalete.

Determinagfio e marcagdo do eixo dado pela Topografia no
vergalhdo transversal.

Montagem de suportes do tubo amarrados ds formas do -
concreto.

MONTAGE!M DO_TUBO

2.1 - Posicionamento do tubo no eixo dado.

2.2

Fixag@o do tubo por meio de vergalhdes curvados em "

Amarragdo com vergalhdes no sentido longitudinal do tu-
bo para protegdo contra chogue.

Verificagdo de cota e eixo pela Topografia.

Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo de Montagem.
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TUBULAGAO DE DRENAGEM E ESVAZIAMENTO DA CASA DE FORGA
LOCALIZAGEO - CASA DE FORGA, COTA 250,65

DESENHO:~ IS-CF-60-018-D-11573

MONTAGEM DOS CAVALETES (SUPORTES DO TUBO)

1.1 - Transporte dos materiais até o local de montagem.
Colocagdo de vergalhdes verticais.
Soldagem dos vergalhdes 3 ferragem do piso da galeria.
Colocagdo de reforgo das pernas.

Determinago pela Topografia das cotas nas pernas do
cavalete.

Posicionamento de uma cantoneira horizontal, obedecen
do a cota dada.

Soldagem da cantoneira horizontal.

Determinagdo pela Topografia do eixo na cantoneira
horizontal.

MONTAGEM DO TUBO (5 PARTES)

2.1 - Transporte do tubo em caminhdes e transporte manual
a0 local de montagem.

Posicionamento do tubo no eixo dado na cantoneira ho
rizontal pela Topografia.

Amarragdo do tubo por meio de vergalhdes.
Colocagdo de juntas GIBAULT (2)

Verificagdo e Liberagdo pela Fiscalizagdo de Montagem.
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TUBO DE ALIVIO DA TURBINA, § 16" - MONTAGEM INICIAL

LOCALIZAGEO - CASA DE FORGA, COTAS 260,50 A 262,75 -
CAMADA 10

DESENHO - UIS-THM-A1l-059

1 - MONTAGEM DO CAVALETE SUPORTE
1.1 - Transporte de Materiais até o local de trabalho.

1.2 - Perfuragdo do concreto para colocagdo das pernas do
cavalete.

1.3 - Colocagdo das pernas do cavalete e fixagdo com cunhas.

1.4 - Soldagem do vergalhdo transversal (suporte do tubo) na
cota dada pela Topografia.

1.5 - soldagem dos reforgos para travamento do cavalete.

2 - MONTAGEM DO CAVALETE PARA PONTOS TOPOGRAFICOS

2.1 - perfuragdo do concreto para colocagdo das pernas.
2.2 - Colocagdo das pernas e fixagdo com cunhas.

2.3 - Soldagem de vergalhdes transversais para a marcagdo
de cota e eixo.

3 - MONTAGEM DO TUBO

3.1 - Transporte do tubo pelo guindaste.

3.2 - Posicionamento do tubo sobre o cavalete.

3.3 - Posicionamento do trecho vertical.

3.4 - Ajustagem das duas segdes entre si por meio de "cachor
ros"
Soldagem das segdes de tubo.
Soldagem de garras de fixag3o no concreto,somente na
segdo vertical.
Colocagao de tampa de protegdo para concretagem.
Verificagdo pela Topografia.
Verificagdo e Liberagdo pela Fiscalizagdo de Montagem.
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GENERALIDADES

- Peso dos embutidos e sua distribuigdo:

CASA DE FORGA.. 581 t
_HALL DE MONTAGEM: 25t
TOMADA D'AGUA...: 1.163 t
BARRAGEM DE GRA-

VIDADE.....0vosnt 3t
VERTEDOURO. .. ... 77t

- Firma Montadora:- TENENGE S/A..

- Indice de produgdo:-

Do total montado até a fase de desvio do Rio Parand, 479
toneladas o foram pelo sistema de empreitada do qual se
se obteve o seguinte resultado:-

PESO MONTADO POR EMPREITADA: 479 t
HORAS APROPRIADAS. 17.915 hh
MEDIA OBTIDA.... 455 hh/t

- Equipe Padrdo:-

MECANICO MONTADOR
SOLDADOR
MONTADOR

ou 2 AJUDANTES
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Trilhamento do guindaste Stothert & Pitt na cota

292,00 da Tomada D'Agua
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FOTOS DE EMBUTIDOS DIVERSOS
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ILHA SOLTEIRA - CTC II

RELATORIO DE MONTAGEM - MOL

TUBO DE ¢ 1" - DETETOR DE SOBREVELOCIDADE

LOCALIZAGEO - TOMADA D'AGUA, PC, COTA 275,00, CAMADA 8
DESENHO - Al-11716 E

MONTAGEM DO CAVALETE

1.1 - Transporte de materiais até o local da montagem.
1.2 - Marcagdo do local dos cavaletes.

1.3 - Perfuragdo do concreto para colocagdo das pernas do
cavalete.

Colocagdo de 4 vergalhSes nos furos e fixagdo por -
meio de cunhas.

Marcagdo pela Topografia da cota no cavalete.

Colocag@o de vergalhdes horizontais na cota dada.
Soldagem dos vergalhdes horizontais.

Determinagdo e marcagdo pela Topografia do eixo no
vergalhdo horizontal.

2 - MONTAGEM DO _TUBO

2.1 - Posicionamento do tubo sobre o cavalete obedecendo
o eixo topografico.

Fixagdo do tubo aos cavaletes por meio de garras "U".

Soldagem do trecho de tubo vertical ao trecho horizon
tal.

Amassamento da extremidade superior do tubo para pro-
tegdo contra a entrada de nata de cimento.

Protegdo do trecho vertical com vergalhdes.
Verificagdo pela Topografia.

Verificag@o e liberagdo pela Fiscalizagdo de Montagem.
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Tubulagdo de # 500 mm de ventilagio da galeria

de Inspecdo de Rocha
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Ancoragem das Blindagens Planas

Localizagdo: TOMADA D'AGUA

Transporte das ancoragens em caminhdes até a laje
de montante.

‘Transporte manual até o local de montagem das ancora

gens, materiais auxiliares, equipamentos e ferramen-
tas.

Marcagdo da cota e eixo pela Topografia, na forma.
Fixagdo das ancoragens na forma com fios de arame.
Liberagdo das formas pela Segdo Obras de Concreto.

Autorizagao pela Fiscalizagdo para a amarragao final
(soldagem) .

Soldagem entre a ancoragem montada e a parte nido em-
butida montada anteriormente.

Fixagdo da extremidade superior da ancoragem por meio
de grampos.

Verificagdo da cota e eixo pela Topografia.

Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo da Montagem.
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Porta de inspegdo do By Pass
Localizagdo: Entre as cotas 269,05 e 274,00, T.A.

Desenho:- AO-11094

1 - Montagem do cavalete suporte da porta

1.1 - Transporte dos materiais até o local de traba-
lho,

Corte dos vergalhdes

Soldagem dos 4 vergalhSes (pernas) do cavalete.

Soldagem de 2 vergalhdes transversais (apoio da
viga I) na cota dada pela Topografia.

Posicionamento da viga I na cota e eixo dados -
pela Topografia.

Amarragdo da viga I por meio de vergalhdes.

Montagem da porta de inspegdo

2.1 - Transporte da porta desde a soleira da Tomada -
D'Agua até o local da montagem por meio de tra-
cionadores TIRFOR.

Nota:- O processo acima descrito foi aplicado -
nos blocos concretados além da camada 8.
Para os concretados somente até a camada
6 utilizou-se um guindaste Stothert & -
Pitt.
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Ancoragem vertical da Blindagem Plana
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Levantamento da porta por meio de cabos de ago
tracionados até seu assentamento sobre o cava-
lete.

Posicionamento de acordo com a cota e eixo da-
dos pela Topografia.

Nivelamento da parte frontal de acordo com o =
eixo dado pela Topografia.

Amarragdo das garras da porta na ferragem do
concreto da galeria de acesso a porta.

Amarragdo final por meio de 6 vergalhdes na -
ferragenm da galeria.

Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo.
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Chumbadores dos trilhos da Ponte Rolante de 280 t
Localizagdo: HALL DE MONTAGEM, cota 283,80

Desenho: Reunido CESP-THEMAG - 19-320-025-2/0

Transporte de materiais até o local da montagem

Determinagdo de cota e eixo pela Topografia.

Corte das duas camadas inferiores da armagdo de § -
1 1/2", conforme modificagdo de projeto.

Transporte de cota e eixo por meio de fio de nylon -
obedecendo a cota e eixo dados.

Fixag3o dos chumbadores (soldagem) por meio de verga
1lhGes.

Verificagdo pela Topografia.
Verificagdo e liberagdo pela Fiscalizagdo de Montagem.

Liberagdo para concretagem.






