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12 - SOLDAS DE LIGAGOES.

Depois de montadas em suas posigdes de
finitivas e liberadas pela Fiscalizagdo, oS componentes
do conjunto do quadro de vedagdo (soleira,guias laterais,

guias frontais) foram soldados entre si.

22.621

Aspecto do chanfro para solda entre a guia frontal
e lateral.

Aspecto do chanfro onde seria feita a soldagem
entre a frontal e a lateral do quadro de veda
=
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SEQUENCIA DE MONTAGEM

COMENTARIOS E ILUSTRAGOES
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24.550

Formas para concretagem.
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10

1

12

13

14

SEQUENCIA DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

TRANSPORIE E PREPARAGAO DAS PEGAS.
MONTAGEM DA TAMPA ESTANQLE.

MONTAGEM DA SOLEIRA DO QUADRO [E VEDAGED.
MONTAGEM DA GUIA FRONTAL DO QUADRO DE VEDAGAD.

MONTAGEM DO SEQUENTO INFERIOR DIRETTO DA GUIA [E FOLAMENTO, CONJUGA
DO COM A LATERAL DO QUADRO DE VEDAGAD.

MONTAGEM DO SEGMENTO mRIOREQUEKDmm' '[E 'ROLAMENTO, CONTU
GADO COM A LATERAL DO QUADRO [E VETAGED. )

MONTAGEM DOS SEGVENTOS SUPERTORES DAS GUIAS LE ROLAMENTO, DIRETTO E
ESQUERDO.

MONTAGEM DAS GUIAS IATERAIS , DIREITA E ESQUERDA.

MONTAGEM DAS GUIAS LATERAIS SUPERIORES, DIREITA E ESQUERDA.
MONTAGEM DA CONTRA-GUIA DE FOLAMENTO INFERIOR, DIREITA E ESQUERDA.
MONTAGEM DA CONTRA-GUIA DE FOLAMENTO SUPERIOR, DIREITA E ESQUERDA.
SOLDAS DE LIGAQOES.

CONCRETAGEM DAS PEGAS FIXAS.

SOLDA DO QUADRO COM A BLINDAGEM.
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OBS: Apds a soldagem da estrutura, foi montada e soldada
a curva de Inox,que complementa a vedagdo tanto da
frontal com a lateral, como da soleira com a lateral.

22.598

Aspecto do chanfro para soldagem entre so
leira e o conjunto da guia de rolamento e
quadro de vedagdo.

13 - CONCRETAGEM DAS PEGAS FIXAS.

Apds a operagdo de soldagem das pegas
fixas as mesmas foram entdo liberadas para concretagem.
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1 - TRANSPORTE E PREPARAGAO DAS PEGAS.

As pegas foram transportadas do Almoxa
rifado para a Obra por meio de carretas e 'foram devida

mente preparadas para inicio de montagem.

21.248

Tampa estanque da Comporta deEmergéncia no
pitio para ser descarregada.

2 - MONTAGEM DA TAMPA ESTANQUE.

Para montagem da tampa estanque da Com
porta de Emergéncia, determinou-se o eixo da soleira da
Comporta e o eixo da Tomada D'Agua e transportou-se es
ses eixos para a cota 292,00.

A seguir colocou-se a tanpa estanque acopla
da & sua blindagem no nicho deixado no concreto primirio
para seu nivelamehto e centragem.

Com os eixos transportados para a cota
292,00 colocou-se trés fios de prumo, um no flange cen
tral da tampa onde seria montado o servomotor e os outros
dois nas extremidades da tampa.

A tampa foi entdo centrada e alinhada

em relagdo aos eixos determinados pelos fios de prumo
através de um micrdmetro-de-som.

L.
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Pegas Fixas

14 - SOLDA DO QUADRO COM A BLINDAGEM (MANCHETE) .

& concretadas.

24.548

Apbs a concretagem do conjunto foi exe

cutada a solda do quadro com a blindagem ,. concluindo-se
assim a montagem das Pegas Fixas da Comporta de Emergéncia.

]
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M01 Embutidos
M02 Stop-Logs de Montante e Jusante - Pegas Fixas
M03 Grades - Pegas Fixas
MO4 Pegas Fixas das Comportas de Emergéncia
. M05 Comportas de Emergéncia e Servomotor
. M06 Blindagens Planas
. M07/1 Blindagens de Transigdo ( Grupos 1 ao 4
MO7/2 Blindagens de Transigao ( Grupos 17 ao 20 )
M08/1 Tubo de sucgdo Hitachi COEMSA
M08/2 Tubo de sucgdo COEMSA
M09 /1 59 Anel, Pré-Distribuidor e Caracol Hitachi
M09/2 52 e 69 Anéis, Pré-Distribuidor e Caracol Voith
M10/1 Turbina Hitachi
> M10/2 Turbina Voith
M11/1 Rotor Mitsubishi
v M11/2 Rotor Toshiba
M11/3 Rotor COEMSA
Mil/4 Rotor I.E. Brown Boveri
M12/1 Estator Mitsubishi
M2/2 Estator Toshiba
M12/3 Estator Siemens
M12/4 Estator I.E. Brown Boveri
M3 Barramento Blindado
M14/1 Transformador 170 MVA ASEA
. M14/2 Transformador 170 MVA Marelli
M5 Cablagem
‘ M16 Subestagdo 460 kv
M7 Pértico 45 t
M8 Miquina Limpa-Grades
M19 Pértico 160 t
M20 Pértico 280 t
M21 Ponte 40 t
m22 Pontes 280 t
M23 Comportas Setor/Vertedouro.
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4 - MONTAGEM DA GUIA FRONTAL DO QUADRO DE VEDAGAO.

A guia frontal foi transportada do Almo
xarifado para o local de montagem por meio de carreta, e
preparada para inicio de montagem.

22.450

Guia frontal sendo transportada para o lo
cal de montagem.

Apds a preparagao, a guia frontal foi
igada no nicho e ancorada provisoriamente na armagdo
deixada no concreto primario para esse fim.

A guia frontal foi entdo alinhada e ni
velada pela Topografia em relagdo ao eixo da soleira que
j& estava montada em sua posigdo definitiva.

A guia frontal foi soldada com as late
rais do quadro de vedagdo antes de ser concretada.
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22.837
Medida da pista de rolamento com micrdme
tro-de-som.
6 - MONTAGEM DO SEGMENTO INFERIOR ESQUERDO DA GUIA DE POLA

MENTO, CONJUGADO COM A LATERAL DO QUADRO DE VEDAGHO.

ApSs a preparagdo do nicho foi necessi
ria a montagem de andaimes tubulares para auxiliar a des
cida e montagem do segmento inferior ésquerdo da guia de
rolamento.

O segmento foi.entdo igado para o ni
cho e apoiado sobre a estrutura da soleira, onde foi apa
rafusado, apés o alinhamento das guias.

Os eixos foram marcados pela Topogra
fia e em seguida foram colocados os fios de prumo para
alinhamento das guias e quadro de vedagio.

O segmento foi entdo alinhado e amarra
do na armagdo deixada no concreto primirio. ‘
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5 - MONTAGEM DO SEGMENTO INFERIOR DIREITO DA GUIA DE ROLAMEN
TO, CONJUGADO COM A LATERAL DO QUADRO DE VEDAGKO.

ApSs a preparagio do nicho foi necess
ria a montagem de andaimes tubulares para auxiliar a des
cida e montagem do segmento inferior direito da guia de
rolamento.

O segmento foi ent@o igado para o nicho
e apoiado sobre a estrutura da soleira, onde foi aparafu
sado, apds o alinhamento das guias.

Os eixos foram marcados pela Topografia
e em seguida foram colocados os fios de prumo para ali
nhamento das guias e quadro de vedagdo.

. O segmento foi entdo alinhado e amarra

do na armag3o deixada no concreto primirio.

22.436

Armagdo para fixagdo do segmento inferior
direito, antes da concretagem.
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Vista do quadro de vedagao com as guias la
teral e frontal j& posicionadas.
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7 - MONTAGEM DOS SEGMENTOS SUPERIORES DAS GUIAS DE ROLAMENTO,
DIREITO E ESQUERDO.

Os segmentos superiores foram colocados
em sua posigdo de montagem e alinhados com o mesmo fio de
prumo utilizado para montar a parte inferior.

Apds o alinhamento os segmentos foram
amarrados nos vergalhdes de espera do concreto primirio.
8 - MONTAGEM DAS GUIAS LATERAIS INFERIORES DIFEITA E ESQUERDA.
9 - MONTAGEM DAS GUIAS LATERATS SUPERIORES DIFEITA E ESQUERDA.
10 - MNTAGEM DA CONTRA-GUIA [E ROLAMENTO INFERIOR DIREITA E ESQUERTA.
11 - MONTAGEM DA CONTRA-GUIA [E FOLAMENTO SUPERIOR DIFEITA E ESQUERDA.
Para essas operagdes o processo de mon

tagem foi idéntico ao descrito no item 7, variando-se ,
evidentemente, apenas os eixos e distdncias de referéncia

usadas na montagem.

24.556

. R (M
Aspecto da amarragio das guias laterais e  contra-
quias.
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Com a tampa em sua posigdo definitiva,
a sua blindagem foi travada nos vergalhdes deixados no
concreto primdrio. Apds essa operagdo retirou-se a tam
pa e concretou-se a blindagem. Apds a cura do concreto

fez-se  injegdo com nata de cimento.

3 - MONTAGEM DA SOLEIRA DO QUADRO DE VEDAGAO.

Para essa montagem, limpou-se o nicho e

preparou-se os vergalhdes deixados no concreto primirio

A soleira foi entdo colocada no nicho,

nivelada e alinhada com o auxilio da Topografia.

Apds esse alinhamento e nivelamento, foi
executada a sua amarragdo nos vergalhSes do concreto pri
mirio. Antes da liberagdo para concreto, foi feito uma

para amarragio da soleira.
Gltima verificagdo nas medidas pela Topografia.
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. Pegas Fixas das Comportas de Emergéncia e visa registrar uma
série de informagSes que, acreditamos, poderdo ser iteis em fu

turas montagens semelhantes.

Ilha Solteira, 20 de dezembro de 1.977
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a) Equipe padrio
b) Total de homens x horas gastos

c) Indice obtido
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PEGAS FIXAS DA COMPORTA DE EMERGENCIA

OBRA : Usina de Ilha Solteira
PROJETO : B.V.S. Franca
FABRICACAO : Mecinica Pesada e Bardella S/A

MONTAGEM : TENENGE S/A -~ Técnica Nacional -de Engenharia

PESO UNITARIO B 86 t

PESO TOTAL s 1720

MATERIAL

- ago : E-24-1 e E-36-2
- Ago Inox : 26-C13 - Virgo 39






index-16_1.png
[ ==,

CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. - CESP
oes e
osra:  ILHA SOLTEIRA - ECI = ey
#sSuNTO' RELATORIO DE MONTAGEM MO4 oes ne

DESENHOS DE REFERENCIA

N BVS - 69016 - G27 - 034 - Guias da Comporta de Emergéncia
BVS - 69016 - Al - 056 - Scellements, detalhes

BVS - 69016 - Al - 057 - Scellements Dour Pertuis Betonnes
BVS - 69016 - G27 - 028 - Ensemble Des Pieces Fixes

BVS - 69016 - G27 - 029 - Sevil Ensemble

BVS - 69016 - G27 - 032 - Sevil Details

BVS - 69016 - G27 - 037 - Chemins de Roulement Et Guidape
BVS - 69016 - G27 - 042 - Frontale, Ensemble

BVS - 69016 - G27 - 044 - Frontale, Poutre de Reglade Detans
L - BVS - 69016 - G27 - 045 - Manchetes
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MONTAGEM DAS PECAS FIXAS DA COMPORTA DE EMERGENCIA

EQUIPE PADRAO

Mestre
Mecadnico montador
Montadores
Magariqueiro
Soldador
Ajudantes

W e e

TOTAL DE HOMENS X HORAS GASTOS

8 793 hh

INDICE OBTIDO

8 793hh/86t = 102 hh/t
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