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43.152
Descida do anel de vedagdo do Pré-distri
buidor para teste de pressdo, auxiliado
pelo Portico de 280t.
- 43.153

Fase final de montagem do anel e montagem
das juntas de vedagao.
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Tubulagdo de § 6" , para enchimento e dre
nagem da Caixa espiral.

42.402

espiral para teste de pressdo, auxilia

da pela Ponte Rolante de 35t.
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43.317

Sequéncia fotografica. Observar a solda
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2.7 - MONTAGEM DO CONE DE ENTRADA.

( anéis Ez, Es e Ey )

43.281
Translagio dos anéis Ez/Es da Barragem de
Gravidade até o pogo de montagem pelo PSr
tico de 280t.
Peso . 26,9t.
e 43.312
4
Anéis J& posicionados, aguardando a Pon

te Rolante de 35t, para a jogada no local
a ser montado.
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2.8 - SOLDA DO PRE-DISTRIBUIDOR COM O ANEL UM DO TUBO

DE SUCGAO.

A solda do Pré-distribuidor com o anel
um do tubo de sucgdo foi executada apds a  prova

de pressio.

Consumo de eletrodos ( unidades 17 a 20 )

Peso : 165 kg

Travamento interno do Pré-distribuidor com

o anel um do tubo de sucgdo, removido apds
teste de pressdo, para soldagem da junta.
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44.209

44.966

Fase final da montagem do Caracol. Trava
mento de uma segdo do anel E.

Sobremetal para recorte : 150 mm.
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Posicionamento de uma coluna, auxiliado
pelo guindaste Galion 125 .

Altura : 3.840 mm.

Peso 2,5t .
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Revestimento do pogo.
Peso : 70t .
3.1 - PRE-MONTAGEM DO REVESTIMENTO DO POGO.
40.695
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Aquecimento a 1509C para complementagdo

da solda radial.

I " 93
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41.169
Solda da virola da Caixa espiral com o
Pré-distribuidor ( radial ).
41.078
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Disposigdo de uma sapata de apoio da Cai
xa espiral apds a soldagem.
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2.4 - SOLDA DO ANEL DOIS COM O ANEL UM DO TUBO DE SUCGEO.
Solda executada apés a montagem  do
Pré-distribuidor e Caixa espiral, para facilitar
o nivelamento e centragem da Caixa espiral.
gl
i 41.365
4
{
|
= |
i
Solda circunferencial interna do anel dois
com o anel um, em andamento.
N 41.366
CE
1
|

Solda circunferencial interna do anel dois
com o anel um, passe de cobertura.
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Tirante tensor M42 disposto em todos os
apoios da Caixa espiral.

42.154

Conclusdo da Caixa espiral até no anel E,;.
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42.155

Instalagdo do dispositivo para riscar e
recortar a magarico. Dispositivo cen
trado em relagdo ao didmetro 9.300 mm.

oo a0 J

( SOREMETAL+ S0mm

Detalhe do Dispositivo Centrado

.
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Recorte a magarico do didmetro inferior,

posteriormente esmerilhado.
Sobremetal : 50 mm.

42.233

43.592

Esmerilhamento do didmetro superior 9050mm,

com lixadeira pneumdtica.
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2.6 - PROVA DE PRESSAO.

0 enchimento da Caixa espiral foi fei
to através de uma tubulagdo de dgua de § 6" , for
necida pelo sistema de refrigeragdo da Turbina.

A pressdo da Caixa espiral foi contro
lada por dois mandmetros de pressdo tipo Willy, mo
delos PB-15 e PBIN, aferidos conforme certificado
de calibragdo expedido pela Willy pedido n® S/NF
4849, de propriedade Voith e por um mandmetro de
pressdo tipo Haenni (MN3) de propriedade da CESP,
aferido pelo Laboratério de Eletromecdnicade Ilha
Solteira.

Caixa espiral foi submetida a pressio
de 8,3 kg/cm?, ndo apresentando nada de anormal ,
ficando pois liberada para continuagdo dos servi
gos.

2.6.1 - Concretagem da base para prova de pressdo.

Camada um do plano de concretagem.

2.6.2 - Montagem e solda da calota esférica a Cai
xa espiral.

2.6.3 - Montagem do anel de vedagdo do Pré-distri
buidor.

2.6.4 - Enchimento da Caixa espiral, elevando a
pressdo até 8,3 kg/cm?

2.6.5 - Retirada das pecas usadas para prova de
pressdo ( recorte do sobremetal do anel E;,
50 mm, juntamente com a remogdo da  calo
ta ).
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3.2.1 - Solda do revestimento do pogo com o Pré-
distribuidor.

Para o detalhe "Z" e Corte E ver re
vestimento do pogo pigina n® 77

. E%\g-\% :% COWNA  cara_E evesTimenTo
. {
W;mm

Detalhe Z Corte E

3.3 - MONTAGEM DO ANEL SUPORTE DO GERADOR -
( anel dividido em seis segdes ).

48.559

D - =

Anel suporte do gerador montado, liberado para solda.
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3.3.1 - Solda do anel suporte do Gerador.

48.557

Soldagem entre as segdes do anel.
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MOl Enmbutidos
M2 Stop-Logs de Montante e Jusante - Pegas Fixas
M03 Grades - Pegas Fixas
MO4 Pegas Fixas das Comportas de Emergéncia
. MOS5 Comportas de Emergéncia e Servomotor
M06 Blindagens Planas
- M07/1 Blindagens de Transigdo (Grupos 1 ao 4 )
M07/2 Blindagens de Transigdo (Grupos 17 ao 20 )
M08/1 Tubo de sucgdo Hitachi COEMSA
M08/2 Tubo de sucgdo COEMSA
~. M09/1 59 Anel, Pré-Distribuidor e Caracol Hitachi
09/2 59 e 69 Anéis, Pré-Distribuidor e Caracol Voith
M10/1 Turbina Hitachi
@ M10/2 Turbina Voith
M11/1 Rotor Mitsubishi
M11/2 Rotor Toshiba
- M11/3 Rotor COEMSA
N M11/4 Rotor I.E. Brown Boveri
M12/1 Estator Mitsubishi
. CoM2/2 Estator Toshiba
M12/3 Estator Siemens
- M12/4 Estator I.E. Brown Boveri
M3 Barramento Blindado
M14/1 Transformador 170 MVA ASEA
M14/2 Transformador 170 MVA Marelli
. ms Cablagem .
. M16 Subestagdo 460 kv
M7 Pértico 45 t
M18 Miquina Limpa-Grades
M19 Pértico 160 t
120 Pértico 280 t
mM21 Ponte 40 t
M22 Pontes 280 t
M23 Comportas Setor/Vertedouro.
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TRABALHARAM NA ELABORAGAO DESTE RELATORIO

ENG? NIVEO AURELIO VILLA

ENG? CLASSEDIR SANTAREM CARVALHO

ENG® MILTON BENITO MUNHOZ

FOI PREPARADO PELO SERVIGO DE RELATORIOS

RESIDENCIA DE CONSTRUGAO - ILHA SOLTEIRA
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SEQUENCIA DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

1 - PRE-DISTRIBUIDOR.

1.1 - TRANSPORTE E DESCARGA DAS SBGOES

1.2 - VIRADA DAS SECOES.
1.3 - MONTAGEM DO PRE-DISTRIBUIDOR NO POGO.
1.4 - SOLDA DO PRE-DISTRIBUIDOR.

2 - CAIXA ESPIRAL.

2.1 - PRE-MONTAGEM DA CAIXA ESPIRAL.

2.1.1 - Solda longitudinal das virolas.

2.1.2 - Pesos e medidas do Caracol.

2.2 - MONTAGEM DA CATXA ESPIRAL NO POGO.

2.2.1 - Montagem do primeiro quarto da Caixa espiral ( vi

rolas 25,24,23,22 e 21 ).

2.2.2 - Montagem do segundo quarto da Caixa espiral ( vi

rolas 20,19,18,17,16 e 15 ).

2.2.3 - Montagem do terceiro quarto da Caixa espiral ( vi

rolas 14,13,12,11,10 e 9 ).

2.2.4 - Montagem db quarto quarto da Caixa espiral ( vi

rolas ( 8,7,6,5,4 e 3).

2.2.5 - Montagem da Bequilha ( virolas 2,1 e Ey ).

2.3 - SOLDAGEM DAS COSTURAS.

72.3.1 - Calculo do peso dos eletrodos gastos na  soldagem

da Caixa espiral.

2.4 - SOLDA DO ANEL DOIS COM O ANEL UM DO TUBO DE SUCGEO.

2.5 - RBCORTE DO PRE-DISTRIBUIDOR.
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2.6 - PROVA DE PRESSAD.
2.6.1 - Concretagem da base para prova de pressio . Camada
N _um do plano de concretagem.

2.6.2 - Montagem e solda da calota esférica 3 Caixa espi
ral.

2.6.3 - Montagem do anel de vedagdo do Pré-distribuidor.

2.6.4 - Enchimento da Caixa espiral, elevando a pressao
atd 8,300 kg/cm? .

2.6.5 - Retirada das pegas usadas para prova de  pressio
( recorte do sobremetal do anel Ey, 50mm, junta
nente com a remogao da calota )

2.7 - MDNTAGEM DO CONE DE ENTRADA ( Anéis Ez, E3 e Ey ).

2.8 - SOLDA DO PRE-DISTRIBUIDOR COM O ANEL UM DO TUBO DE SUCGEO.

. 3 - REVESTIMENTO DO POGO

. 3.1 - PRE-MONIAGEM DO REVESTIMENTO DO POQD.
3.2 - TRANSPORTE E MONTAGEM DO REVESTIMENIO DO BOGD.

3.2.1 - solda d revestimento do pogo com o Pré-distribui
dor.

. 3.3 - MONTAGEM DO ANEL SUPORIE DO GERADOR.

3.3.1 - Solda do anel suporte do Gerador.
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Peso Unitario: 133t

Medidas do Pré- Distribuidor Peso Total : 532t
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40.791
Sequéncia fotogrdfica. Concluido o posi
° cionamento das colunas.
Peso total : 21t .
40.849

Montagem: das chapas de revestimento, auxi
liada pelo guindaste Galion 125 .
reso total : 8,5t.
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Pré-montagen das quatro segdes do anel .

( parte superior do revestimento do pogo ).

40.935

Icamento do anel, para montagem sobre o
revestimento do pogo, auxiliado pela Bu
cyrus de 45t e pela Coles de 112t.

Peso do anel : 40t.

41.275
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40.868
Concluida a montagem das chapas de reves
timento e colunas.
Peso : 30t.
41.828

Chapas reforgo, das chapas de revestimento.
Espessura : 16 mm.
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Término da montagem do anel.
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41.550
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3.2 - TRANSPORTE E MONTAGEM DO REVESTIMENTO DO POGO.

43.390
Revestimento do pogo sobre fogueira, a
1.900 mm do solo. Posicionamento da car
reta para transporte.

43.238

Carreta no piso 292,00, aguardando igamen

to do revestimento.

Altura da carga : 5.245 mm.
Peso : 70t.
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43.315

43.319

Revestimento do pogo ja montado sobre o
Pré-distribuidor. Vista interna.
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43.237

Igamento e translagdo do revestimento pelo
Pértico de 280t até o pogo de montagem.

43.313

Descida do revestimento no pogo.
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Assunto: RELATORIO DE MONTAGEM M09/2 oes.

Este relatdrio refere-se a montagem
do Pré-distribuidor, Caixa espiral e Revestimento do pogo das
unidades 17,18,19 e 20 da Usina Hidroelétricade Ilha Solteira.

Ao divulgd-lo & nosso objetivo trans
mitir de maneira sucinta a todos os interessados a valiosa ex
periéncia colhida por nossa Empresa na sua maior Usina Hidroe
létrica.

Ilha Solteira, 10 de Outubro de 1.976

CLASSEDIR SANTAREM CARVALHO NIVEO AURELIO VILLA
Eng? Enc? Setor Montagem Engenheiro Residente
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HOMENS X HORAS GASTOS NA PRE-MONTAGEM E MONTAGEM

- UNIDADE 17
Pré-montagem : 8.787

. Montagem : _44.553
Total : 53.240 h
UNIDADE 18
Pré-montagen : 6.084
Montagem
Total 47.862 h
UNIDADE 19
Pré-nontagem 6.432
Montagem 39.938
Total 46.370 h
UNIDADE 20
Pré-montagem 6.129
Montagem 42.076

- Total 48.205 h
TOTAL DE HOMENS X HORAS UTILIZADOS “: 195.677 hh
PESO TOTAL MONTADO : 1724

INDICE OBTIDO : 113,5hh/t
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AssUNTO: RELATORIO DE MONTAGEM M09 /2 oes e
~
PRE-DISTRIBUIDOR, CAIXA ESPIRAL E REVESTIMENTO DO POGO
PROJETO : J.M. VOITH QMBH HEIDENHEIM - ALEMANHA
- FABRICAGAO : VOITH - SAO PAULO
- MONTAGEM : TENENGE - Técnica Nacional de Engerharia S/A.
PRE-DISTRIBUIDOR
Peso unitario 133 ¢
Quantidade 4
Peso total 532 t
Didmetro 10.960 mm
Nimero de travessas 25
Material BH 36 F
CAIXA ESPTRAL
Peso unitario 228 t
Quantidade 4
. Peso total 912 t
Didmetro . 9.300 mm
- Nimero de virolas 29

Pressdo de :

- Calculo 6,250 kg/cn’
- Trabalho 5,000 kg/cnt
- Prova 8,300 kg/cn’
Material BH 39 F

REVESTIMENTO DO POGO

Peso unitdrio 70 t

Quantidade . 4

Peso total 280 t

Didmetro 13300/10575/9560x434 altura

Material ST 37-2
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assunto:  RELATORIO DE MONTAGEM M09/2

CRONOGRAMA REAL DAS ATIVIDADES
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Assuwro s
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RELATORIO DE MONTAGEM M09/2 oEs. o

DESENHOS DE REFERENCIA

PRE-DISTRIBUIDOR

2.55 - 12702
2.55 - 12703
2.55 - 12704

VP 2.55 - 240

CAIXA ESPIRAL

2.21 - 26152
2.21 - 26153
2.21 - 26223
2.21 - 25605
2.55 - 12707
2.55 - 15138
VP 2.55 - 272
VP 2.55 - 281
REVESTIMENTO
2.55 - 16501
2.55 - 16502
2.55 - 16503
2.55 - 16601

Pré-distribuidor - Pega em bruto
Pré-distribuidor - Corte

Solda de unido das juntas de separagdo
Pré-distribuidor - Sugestdo para transporte

Plano de fundagdes - Planta
Plano de fundagdes - Cortes
Plano de fundagdes - Corte A-A

Tubulagdo de medigdo de vazdo

Caixa espiral § 9300 mm

Fundagdo apds enchimento da Caixa espiral
Transporte das virolas

Transporte das virolas - Pesos e medidas

POGO

Anel suporte do Gerador para revestimento do pogo
Revestimento do pogo
Anel

Anel suporte
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asswto:  RELATORIO DE MONTAGEM M09/2 e 1
CRON_OGRAMA DE MONTAGEM DA CAIXA ESPIRAL
MESES
ITEM| MONTAGEM DO PRE-DISTRIBUIDOR
1 3 4 s 6
01 | Montagem do Pr&-Distribuidor g
02 | Montagem da Caixa espiral-primei|
ro quarto
03 | Montagem da Caixa espiral-segundo)
quarto
Montagem da Caixa espiral-tercei
04 | ro quarto A
Montagem da Caixa espiral-quartol
05 | quarto
06 | Montagen da Bequilha
07 | Concretagem das bases
Recorte do Pré-Distribuidor, mon|
08 | tagem do anel interno e calota.
Montagem da tubulagdo e equipamen
09 | tos 7
10 | Prova de pressao
Solda do Pré-Distribuidor com ol
11 | tbo de sucgio.
12 | Montagen do cone de entrada
13 | Montagem do revestimento do pogo
1¢ | Concretagem da Caixa espiral
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. COMPRIMENTO DO CORDAO DE SOLDA NAS
EMENDAS DO _PRE - DISTRIBUIDOR,POR_UNIDADE (mm)

JONTAS 1 T B E3 EEECS

sweon | woa | w0 | seo o | v

wiemor | woo | woo | w0 | sew | wwe | vio | aum

Torau 5000 | w00 | ewo | e | wm | wuo | szow

CONSUMO DE ELETEODOS UNIDADE 17 A 20% 1000%g

Comprimento do Corddo de Solda
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43.153
Caixa espiral.
Peso : 228t.
2.1 - PRE-MONTAGEM DA CAIXA ESPIRAL.
39.050

Armazénamento das segGes de uma virola no pitio de
pré-montagem, junto a oficina de calderaria, com
awdlio de guincho Galion 125.
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Peso Unitdrio : 228t

Planta da Caixa Espiral Peso Total: 812t






index-40_1.png
R

CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO SA. —
osa:  ILHA SOLTEIRA - ECI oes: -
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. 39.048
Posicionamento de uma segdo sobre a base
de Pré-montagem, auxiliado pelo  guincho
Galion 125 .
r 1
- ‘ 39.853
2 X
Acoplamento e travamento de duas secdes
com cantoneira tensora.
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2.1.1 -'Solda longitudinal das virolas.

39.108

Colocagdo de cobertura para protecdo da vi
rola durante a soldagem

4.763 B

Aquecimento da chapa com gis propano a
I 1509C, para soldagem
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39.105
Suspensdo de uma segdo, deixando-a parale
la a outra, auxiliada por macaco hidrauli
co de 25t.
- 39.603

Contraventamento de uma virola com viga
U de 8" e 10".






index-34_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO SA. — CESP

osma:  ILHA SOLTEIRA - ECI oest hadad
vn,
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CORTE — A CORTE —8
W% % 724
‘
\ \
CORTE -C ﬂ CORTE—D l

Fator de Solda para as Costuras dos Cortes A,BeC V: 1,0

1.4 - SOLDA DO PRE-DISTRIBUIDOR.

40.660

Ponteamento e solda nas emendas.
Comprimento : 150 mm.
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40.659

Travamento para reforgo do Pré-Distribui
dor, durante a solda. Vigas "I" de 8".

CONCHAS  DE  REVESTIMENTO  SOLDADAS  APGS A SOLDAGEM DAS EMENDA

‘.l—'”’:m..
{

2
)
==l

Sequéncia de Soldas das Emendas dos Quartos do Pré-Distribuidor
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ILHA SOLTEIRA - ECI

Assuno: RELATORIO DE MONTAGEM M09/2

Martelamento executado a partir da segunda camada
Ge solda, exceto na camdda final, para redwir as
tensGes originadas na soldagen.

PROCESSO DE SOLDA : Para solda nas emendas, verificar ilus
tragdo na pagina anterior.
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assuvto: RELATORIO DE MONTAGEM M09/2
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1.3 - MONTAGEM DO PRE-DISTRIBUIDOR NO POGO.

40.577

Descida da segdo de jusante sobre sapa

tas de concreto.
Peso : 34t
Nimero de pas : 7

Chumbadores para fixagdo da segdo nas sapa
tas.

40.511
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Assuwro
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oes. we

RELATORIO DE MONTAGEM M09/2

4.691 B
Descida da segunda segdo suspensa pelo
Pértico 280t.
Peso : 32t
Nimero de pas : 6
4.753 B

Fixagdo de chumbadores na segao.
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RELATORIO DE MONTAGEM M09 /2 —

Colocagdo de chapas entre os apoios de con
creto e as sapatas, para ajuste do niveldo
Pré-distribuidor.

Término do assentamento da primeira segdo.
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Travamento nas emendas com parafuso M64X380

40.514

Descida da terceira segdo, a montante ,au
xiliado pelo Portico de 280t.

Peso s 32t

Nimero de pas : 7
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40.510

Sequéncia fotogrdfica. Fase final de mon
tagen.

40.512

Emendas dos quartos, travamento com parafu
sos M64 X 380mm.
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Vista geral de trés segdes do Pré-distri
buidor montadas sobre sapatas de concreto.

Cota dos pilares : 272,40

Descida da quarta segdo do Pré-distribuidor
com auxilio do Pértico de 280t.

Peso 34,2t

Nimero de pas : 5

40.497






index-24_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO SA. — CESP
oora:  ILHA SOLTEIRA - ECI oes: bkl
i, e w22 @ 93
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40.576
Igamento da segdo, auxiliado pelo Pértico
280t na cota 292,00.
Peso : 34t

40.496

Sequéncia fotografica.
Peso : 34,2t
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" 2l 93 |

1.

Pré-distribuidor VOITH.
Peso : 133t.

1 - TRANSPORTE E DESCARGA DAS SECOES.

Transporte do Pré-distribuidor dividido em
quatro segdes.

40.510

40.487
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asswro: RELATORIO DE MONTAGEM M09/2 .

Término da operagio. Segdo na posigio vertical
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Asswmo: RELATORIO DE MONTAGEM M09 /2

Sequéncia fotografica.
Peso : 32t.

40.571

40.573

Virada das segGes auxiliada pelo Pdrtico
de 280te pelo guindaste Coles 112t.
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41.189

Vista parcial da Caixa espiral, da virola 25 & 15 .

2.2.3 - Montagem do terceiro quarto da Caixa espi
ral (virolas 14, 13, 12, 11, 10 e 9).

41.364

Montagem da virola 12 e travamento com a virola 13.






index-54_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO SA. — CESP

o

F 52 93

et

osma:  TLHA SOLTEIRA - ECI

assuwto:  RELATORIO DE MONTAGEM M09/2

2.2.2 - Montagem do segundo quarto da Caixa espi
ral ( virolas 20, 19, 18, 17, 16 e 15 ).

41.084

Montagem da virola 17 com auxilio da Ponte
Rolante de 35t.

Peso : 4,0t.

ral, com o recorte do scbremetal na virola.
Sobremetal : 90 mm.
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41.670

Fase final de montagem do quarto quarto da Caixa espi
ral, excluindo-se a virola trés com scbremetal de 35mm
que ainda nio estd montada.

2.2.5 - Montagem da Bequilha (virolas 2, 1 e E,).

41.922

Montagem da virola um, com o auxilio da Ponte Rolante’
Bt

Peso : 15,3 t.
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41.549

Recorte do sobremetal na virola 9.
Sobremetal : 50mm.

2.2.4 - Montagem do quarto quarto da Caixa espi
ral (virolas 8, 7, 6, 5,4 e 3)

41.673

Montagem da virola quatro , auxiliada pe
lo Portico de 280t.

Peso : 10,5t.
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2

Montagem da virola E, auxiliada pela Ponte Rolante de
35 t.

Peso : 10,0 t.
Recorte do sobremetal apds a prova de pressdo : 50mm.

2.3 - SOLDAGEM DAS COSTURAS.

A soldagem das costuras retas, = bem
como dos cruzamentos entre costuras retas e cur
vas foi executada em trechos com um comprimen
to miximo de 300mm. Quanto & sequéncia de solda,
ver desenhos ilustrados na pagina seguinte.

Nas laterais e parte inferior as cos
turas de soldas longitudinais e circulares foram
executadas pelo lado interno e ressoldadas pelo

externo.

Na parte superior as costuras de sol
das longitudinais e circulares foram executadas pe

lo lado externo e ressoldadas pelo interno.

Todas as soldas foram submetidas a

inspegdo por gamagrafia.
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2.3.1 - Célculo do peso dos eletrodos gastos .na
soldagem da Caixa espiral (unidade 17 a 20) .

a - Solda em "V".

ESPESSURA DA COMPRIMENTO DO | PESO DO ELETRODO | PESO TOTAL
DA CHAPA CORDAO DE SOLDA (mm) (kg/m) (kg)

16 79.703,20 3,66 291,71
17 19.686, 30 4,10 80,71
18 37.166,10 4,54 168,73
19 23.838,00 5,00 119,19
20 84.343,10 5,47 461,36
21 63.885,00 6,00 383,31
22 23.333,30 7,64 178,27
24 106.212,70 7,76 824,21
25 50.536,60 8,24 416,42
26 98.800,10 8,85 874,38
27 14.191,30 9,52 135,10
28 14,554,00 10,19 148,31
29 43.531,50 10,37 451,42
30 59.346,50 11,77 698,51
31 31.468,80 12,02 378,26

5.609,89
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INDICE
: LOCALIZAGAD .uvvvinrneennneennnennnns e pag. 04
. INTRODUGAO ......... P e pag. 08
L GENERALIDADES .. pag. 10
CRONOGRAMA ....... e pag. 14
SEQUENCIA DE MONTAGEM - ATIVIDADES PRINCIPAIS pag. 16

SEQUENCIA DE MONTAGEM - COMENTARIOS E ILUSTRAGOES ... pig. 19
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40.889
As virolas foram devidamente ponteadas
antes da solda em espagos de 300 mm.
40.888
Preparagdo do chanfro interno da solda cir
cunferencial com lixadeira pneumatica.
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 S—

b - Solda em

. ESPESSURA DA COMPRIMENTO DO PESO DO ELETRODO [PESO TOTAL
c DA CHAPA |CORDAO DE SOLDA (mm) (kg/m) (kg.
16 2.624,00 2,38 6,25
17 2.526,00 2,81 7,10
18 5.044,00 3,22 16,24
20 2.528,00 3,49 8,82
21 2.526,00 3,76 9,50
22 5.040,00 4,03 20,31
24 2.622,00 4,67 | 12,25
25 2.520,00 5,01 12,63
26 £.710,00 5,37 25,29
27 2.522,00 5,64 14,22
. 28 _ 2.518,00 5,92 14,91
29 9.616,00 6,23 59,91
30 14.460,00 6,59 95,29
3i T s.140,00 6,98 35,88
L 32 2.532,00 7,38 18,69
357,29

¢ - Solda dos acessbrios (pés, chumbadores) ,
estimada em 10% do total parcial.
Total parcial : 5.967,18 kg
10% do total parcial : 596,72 kg

d - Peso total : 6.563,90 kg

e - Peso total levando-se em consideragdo 10%
de perdas.

Peso total : 7.220,30 kg.
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2.2 - MONTAGEM DA CAIXA ESPIRAL NO POGO.

Somente as virolas 25,24,23 e E,, ndo

foram pré-montadas.

40.855

Disposigdo dos apoics da Caixa espiral scbre as
sapatas de concreto.

2.2.1 - Montagem do primeiro quarto da Caixa espi
ral ( virolas 25, 24, 23, 22 e 21 ).

40.842

Inicio de montagem. Acoplamento de uma segio de
virola 25 com “Bequilha", awxdliado pela Ponte R
lante de 35t.

Peso da virola : 1,75t.
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ESPESSURA DAS CHAPAS DAS VIROLAS DA CAIXA ESPIRAL

UNIDADE 17 a 20

NOMERO DAS NUMERO DAS
VIROLAS ESPESSURA EM mm | .o © | ESPESSURA EM mn
25 29 10 20 / 29
24 26 . 09 20 / 29
23 22 08 20 / 29
22 18 07 20 / 30
21 16 06 20 / 30
20 16 /17 05 21/ 30
19 16 / 18 04 21 / 31
. 18 16 / 20 03 21/ 3
17 16 / 21 02 21 / 32
16 16 / 22 01 24 / 30
. 15 17 / 24 E1 24 /25 / 27
14 18 / 25 E2 25 i
13 19 / 26 E3 26
12 19 / 27 B4 26
1 20 / 28
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40.839
Travamento entre avirola 25 e “Bequilha"
com cantoneira soldada na virola e para
fusos.
. 40.843

Vista externa da montagem da virola 25.
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40.890
Montagem da virola 22. Travamento da virg
la 22 com a 23, com curhas, tensores e estica
dores.
Peso : 2,75t.
40.937

Término do primeiro quarto de montagem  com
recorte do scbrenetal na virola 21.
Sobremetal : 30 mm.
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" Montagem da virola 23, auxiliada pela
Rolante de 35t.

Peso : 2.600 Kg.

40.854

Sequéncia de montagem.






index-44_1.png
I

CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO SA. — CESP

osma:  ILHA SOLTEIRA - ECI kil gso
Ve w42 % 93

assonro:  RELATORIO DE MONTAGEM M09/2

39.220

Término da pré-montagem de uma virola.
Retirada da base com auxilio do guindas
te Bucyrus 45t.

\

2.1.2 - Pesos e medidas do Caracol.

Os pesos e medidas do Caracol estdo

relacionados nas folhas seguintes.
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Solda longitudinal interna. Eletrodo uti
lizado : Ductilend simples de 3,25 e 4 mm.

39.597

Solda longitudinal externa. Eletrodo uti
lizado : Ductilend simples e 3,25 e 4 mm.






